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- TRANSFORMADOR A CONSTRUIR

NOVA LINEA D'ALTA TENSIo SOTERRADA

LINEA DE BAIXA TENSIa

ESQUEMA D'ENLLUMENAT PUBLIC

Conduccions amb doble tub corrugat de doble copa D-90
Nivells mitjos de 22-25 lux i elscoeficients de 0.7 i 0.5

Quadre de comandament tipus Gestiollum, amb e%uip de requlacid
de fluxe Scorpio o Servitec de 30 kva i minim 6 circuits

%= Bacul 10m. 2 m de Brag 230w Compliment Reglament de Baixa Tensid RD.842/02 de 2 d'agost

' Punts de lum de sodi ap. tipus Son-T-Plus-Pia

4 Farola 35n 100w Lluninaries compliran la Llel 6/01 de 31 de maig

(DOG 3407 del 23-03-0D

o S'adjuntara projecte de B.T. realitzat per oficina tecnica
MN- Servel mitja nit aixi ‘com adapcid a la normativa de FECSA-ENDESA

SIMBOLOGTIA

N Servei tota nit
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LA PROPIETAT (TEXT REFOS) DATA
PLA DE MILLORA URBANA — 4 |AGOST-2005

UBICACIO: REF.
CRTA. N—=II' Km—464 i CRTA. N-240 |[L -855

PROPIETARI DELINEAT.
POSICA S.L.

I\I ELS ARQUITECTES | ESCALA: | PLANOL DE. PLANOL N.

[:1.000| AT - M.T. 1 ENLLUMENAT 08

REDACTAT PER: .
RAMON MALLOL | FIGUERA — JAUME GIBAL | CASTELLO.......ARQUITECTES






